Resolucidn Nro. ARCERNNR-024/2020
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA

¥ RECURSOS NATURALES NO RENOMABLES

RESOLUCION Nro. ARCERNNR - 024/2020

REGULACION Nro. ARCERNNR -004/20

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA
Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 313 de la Constitucion de la Republica del Ecuador dispone que el Estado se
reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaucion,
prevencion y eficiencia;

Que, el articulo 314 de la Constitucién de la Republica del Ecuador dispone que el Estado sera
el responsable de la provision de los servicios publicos, entre ellos, el de energia
eléctrica;

Que, el articulo 15 de la Ley Organica del Servicio Publico de Energia Eléctrica (LOSPEE)
dispone las atribuciones y deberes de la ARCONEL, entre las que se citan: regular
aspectos técnico-econdmicos y operativos de las actividades relacionadas con el
servicio publico de energia eléctrica y el servicio de alumbrado publico general; y dictar
las regulaciones a las cuales deben ajustarse las empresas eléctricas; el Operador
Nacional de Electricidad CENACE vy los consumidores o usuarios finales;

Que, el articulo 20 de la LOSPEE establece la naturaleza juridica del Operador Nacional de
Electricidad, y sefala que el CENACE en cumplimiento de sus funciones debera
resguardar las condiciones de seguridad y calidad de operacion del Sistema Nacional
Interconectado (SNI), sujetdndose a las regulaciones que expida la Agencia de
Regulacién y Control de Electricidad ARCONEL;

Que, el articulo 21 de la LOSPEE dispone entre las atribuciones y deberes del CENACE:
efectuar la planificacion operativa de corto, mediano y largo plazo; ordenar el despacho
de generacion al minimo costo posible; coordinar la operacion en tiempo real del SNI
considerando condiciones de seguridad, calidad y economia; coordinar la planificacion
y ejecucion del mantenimiento de generacion y transmision; supervisar y coordinar el
abastecimiento y uso de combustibles para la generacion del sector eléctrico;

Que, el articulo 26 de la LOSPEE dispone que la electricidad producida con energias renovables
no convencionales contard con condiciones preferentes establecidas mediante
regulacion expedida por la ARCONEL;

Que, en el Reglamento General a la LOSPEE, publicado en el Suplemento 1 del Registro
Oficial Nro. 21 de 20 de agosto de 2019, en su articulo 2, segundo acapite, se establece
que las disposiciones del Reglamento seran complementadas con las regulaciones y
normativa emitida por la ARCONEL y el Ministerio de Energia y Recursos Naturales No
Renovables;

Que, en el Reglamento General a la LOSPEE, en el Titulo 11, Capitulo V, correspondiente a
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Y RECURSOS NATURALES NO RENOMABLES

Despacho y Operacién del Sistema Nacional Interconectado, articulos del 94 al 114, se
establecen disposiciones con relacion a la planificacion operativa, el despacho y la
operacién del SNI, asi como las obligaciones y responsabilidades del CENACE, de los
generadores, de los autogeneradores, del transmisor, de las distribuidoras y de los
grandes consumidores; requiriéndose para su plena aplicacion la expedicion de la
normativa correspondiente;

Que, mediante oficio ARCONEL-ARCONEL-2020-0409-OF del 04 de marzo de 2020, la
Direccion Ejecutiva de la extinta ARCONEL puso a consideracion de los miembros del
Directorio el proyecto de regulacion * Planificacion Operativa, Despacho y Operacion del
Sisterna Eléctrico de Potencid” para andlisis y resolucion correspondiente;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 1036 de 6 de mayo de 2020, el sefior Presidente de la
Repuiblica dispone, en los articulos 1 y 2, lo siguiente:

“Articulo 1.- Fusionese la Agencia de Regulacion y Control Minero, la Agencia de
Regulacion y Control de Electricidad y la Agencia de Regulacion y Control de
Hidrocarburos en una sola entidad denominada "Agencia de Regulacion y Control de
Energia y Recursos Naturales No Renovables.

Articulo 2.- Una vez concluido el proceso de fusion, todas las atribuciones, funciones,
programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos,
reglamentos y demds normativa vigente que le correspondian a la Agencia de
Regulacion y Control Minero, a la Agencia de Regulacion y Control de Electricidad y a
la Agencia de Regulacion y Control de Hidrocarburos, seran asumidas por la Agencia
de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales No Renovables.”,

Que, mediante Memorandp Nro. ARCERNNR-DRTSE-2020-0058-M de 07 septiembre de
2020, la Direccion de Regulacion Técnica del Sector Eléctrico solicito el correspondiente
informe legal a la Coordinacion Juridica, al proyecto de regulacion denominado
* Planificacion operativa, despacho y operacion del sistema eléctrico de potencid'. La
Coordinacion Juridica, con Memorando Nro. ARCERNNR-CGJ-2020-0194-ME de 14 de
septiembre de 2020, emite el informe legal favorable;

Que, mediante Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0119-OF de 2 de octubre de 2020,
la ARCERNNR solicitd a los miembros del Directorio de la ARCERNNR la conformacion
de mesas técnicas de trabajo para la socializacion de los proyectos de regulacion y
resolucién, previo a someter a andlisis y aprobacion de Directorio, entre ellos el
proyecto de Regulacion sobre Planificacion Operativa, Despacho y Operacion del
Sistema Eléctrico de Potencia;

Que, en el marco de la Tercera Mesa Técnica Sector Eléctrico realizada el 13 de octubre de
2020, la Coordinacién Técnica de Regulacion y Control Eléctrico — CTRCE, puso en
consideracion del comité técnico el proyecto de regulacion denominado " Planificacion
operativa, despacho y operacion del sistema eléctrico de potencia’; en base de la cual,
en el acta de reunion Nro. CTRCE-2020-004, se emitio el siguiente pronunciamiento:

1. Sobre la base del Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0119-0F, respecto de
los cuerpos normativos presentados en la mesa técnica del 13 de octubre de 2020, e/
Comité Técnico manifiesta su conformidad respecto del proyecto presentado en la
tercera mesa técnica, para lo cual emite su dictamen favorable.
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

2. En este contexto, este Comité Técnico considera pertinente que el Directorio
Institucional, resuelva y apruebe el cuerpo normativo de la tercera mesa tecnica. .

la Direccion Ejecutiva de la Agencia, mediante Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-
2020-0206-0OF de 10 noviembre de 2020, convocd a Sesion de Directorio virtual para
tratar, entre otros, el proyecto de regulacion sobre "Planificacion Operativa, Despacho
y Operacion del Sistema Eléctrico de Potencia”

en reunion virtual del 17 de noviembre del 2020, con el delegado de la Secretaria
Técnica de Planificacion "Planifica Ecuador” como miembro del Directorio Institucional,
en la que, ademas, participaron delegados del MERNNR; se puso en consideracion el
proyecto de regukaci-:rn denominado * Planificacion operativa, despacho y operacion del
sistemna eléctrico de potencid’, y se absolvieron las observaciones al cuerpo normativo
referido, conforme consta en el acta de reunion Nro. CTRCE-2020-0089;

en el marco de la quinta sesion de Comité Técnico llevada a cabo el 18 de noviembre
de 2020, la Coordinacion Técnica de Regulacion y Control Eléctrico puso en
consideracion nuevamente el proyecto de regulacion denominado “Planificacion
operativa, despacho y operacion del sistema eléctrico de potencid’, conforme consta
en el acta de reunion Nro. CTRCE-2020-010, en base de la cual, los miembros del
comité técnico se ratificaron en la conformidad de este proyecto de cuerpo normativo
para elevarlo a Directorio para su analisis y resolucion;

mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DRTSE-2020-0119-M de 18 de noviembre de
2020, la Direccion de Regulacion Tecnica del Sector Eléctrico puso a consideracion de
la Coordinacion Técnica de Regulacion y Control Eléctrico el proyecto de regulacion
denominado " Planificacion operativa, despacho y operacion del sistema eléctrico de
potencid’, en el que se recomienda someter a consideracion de la Direccion Ejecutiva
de la Agencia;

mediante Memorando Nro. ARCERNNR-CTRCE-2020-0222-ME de 19 de noviembre de
2020, la Coordinacion Técnica de Regulacién y Control Eléctrico puso a consideracion
de la Direccion Ejecutiva el proyecto de regulacion denominado “Planificacion
operativa, despacho y operacion del sistema eléctrico de potencid’, en el que se
recomienda se autorice proseguir con el tramite para la presentacion ante el Directorio
Institucional;

la Direccion Ejecutiva de la Agencia, mediante Oficio Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-
2020-0229-OF de 20 de noviembre de 2020, convocd a Sesion de Directorio virtual
para tratar el proyecto de regulacién denominado * Planificacion operativa, despacho y
operacion del sistema eléctrico de potencid’, proyecto del cual indico su conformidad,;
¥

En ejercicio de las atribuciones y deberes de la Agencia y de su Directorio, de acuerdo al articulo
15 numerales 1 y articulo 17 numeral 2 de la Ley Orgénica del Servicio Publico de Energia
Eléctrica, respectivamente, y conforme lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nro. 1036, el
Directorio de la Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales No
Renovables, por unanimidad.
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Resolucidn Nro. ARCERNNR-024/2020
AGENCIA DE REGULACION ¥ CONTROL DE ENERGIA

¥ RECURSOS NATURALES NO RENOLWABLES
RESUELVE:

Expedir la Regulacion denominada " Planificacion operativa, despacho y operacion
del sistema eléctrico de potencia”.

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

ARTICULO 1. OBJETIVO

Establecer las disposiciones generales que deben cumplirse con relacién a la planificacion
operativa, el despacho y la operacion del sistema eléctrico de potencia.

ARTICULO 2. AMBITO

La presente regulacion es de cumplimiento obligatorio para: el CENACE, las empresas

dedicadas a las actividades de generacion, transmision, distribucion y comercializacion de
energia eléctrica; los autogeneradores, los grandes consumidores y cargas especiales.

Las disposiciones de esta regulacion prevaleceran sobre cualquier otra disposicion de igual o
menor jerarquia vigentes a la fecha de su aprobacion; y, seran complementadas con otras
regulaciones y con procedimientos de aplicacion que elabore el CENACE y apruebe la

ARCERNNR.

ARTICULO 3. SIGLAS Y ACRONIMOS

ARCERNNR Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales No
Renovables.

CENACE Operador Nacional de Electricidad.

EAC Esquema de Alivio de Carga.

LOSPEE Ley Organica del Servicio Publico de Energia Eléctrica.

LTC Cambiadores de tap bajo carga en transformadores

MERNNR Ministerio de Energia y Recursos Naturales No Renovables.

PBM Programa Bianual de Mantenimiento.

PBO Plan Bianual de Operacion.

PMSE Participante Mayorista del Sector Eléctrico.

POS Plan Operativo Semanal

RGLOSPEE Reglamento General a la Ley Organica del Servicio Publico de Energia
Eléctrica.

RPF Requlacion Primaria de Frecuencia.

RSF Regulacion Secundaria de Frecuencia

SAM Sistema de Administracion de Mantenimientos.

SEP Sistema Eléctrico de Potencia.

SNI Sistema Macional Interconectado.

SNT Sistema Nacional de Transmision.

SPS Sistema de Proteccion Sistémica.

svC Compensadores Variables Estaticos (SVC por sus siglas en inglés).
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Resolucidn Nro. ARCERNNR-024,/2020
AGENCIA DE REGULACION ¥ CONTROL DE ENERGIA

¥ RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

ARTICULO 4. DEFINICIONES

Autogenerador tipo A: Autogenerador cuyas instalaciones de generacion y del consumo
propio estan en espacios contiguos, se encuentran sincronizados con la red y disponen de un
solo punto de conexion y medicion con el sistema de distribucion o con el sistema de
transmision.

Autogenerador tipo B: Autogenerador cuyas instalaciones de generacion y de los consumos
propios estan en espacios separados, y para su autoabastecimiento requieren el uso de redes
de transmision y/o distribucién. Disponen de puntos de conexion y de medicion individuales
tanto para su generacion como para cada una de las instalaciones que conforman sus
CONSUMOS propios.

Bloque operativo de generacién: Conjunto de generadores compuesto por unidades de la
misma tecnologia y de caracteristicas tecnicas similares; utilizan el mismo tipo de combustible
o recurso primario; tienen curvas de rendimiento o de eficiencia similares; y, se encuentran
ubicadas en espacios contiguos.

Carga especial: Carga que por las caracteristicas propias de sus procesos, pudieran tener un
impacto en la calidad del servicio del resto de usuarios conectados al sistema eléctrico ya sea
por variabilidad de la demanda por conexion o desconexion, y/o magnitud de la potencia
requerida.

Capacidad Operativa: Es la maxima capacidad que puede ser transmitida por un elemento
del SNI para la_operacion tanto en estado normal como en estado de alerta.

Central de Generacién con fuente renovable de energia no convencional: Central gue
utiliza para su generacién recursos energéticos capaces de renovarse ilimitadamente
provenientes de: sol (fotovoltaica, solar termoeléctrica), viento (eolicas), agua, (pequefas
centrales hidroeléctricas), interior de la tierra (geotérmicas), biomasa, biogas, olas, mareas,
rocas calientes y secas.

Consignacién: Autorizacion que concede el CENACE para la ejecucion de mantenimiento de
los equipos del SNI o de instalaciones de subtransmision, cuya indisponibilidad o riesgo de
disparo de los elementos podria afectar la calidad, seguridad y confiabilidad del SNI o al
abastecimiento de la demanda.

Contingencia sencilla: Es una falla inesperada de un componente del sistema, tal como un
generador, una linea de transmision, un interruptor, u otro elemento eléctrico del sistema, que
puede ser controlada mediante la ejecucién de las acciones operativas necesarias para
mantener el estado operativo normal.

Contingencia critica: Es la salida de uno o mas elementos del sistema eléctrico de potencia
que provoca oscilaciones electromecénicas no amortiguadas que conducen al sistema eléctrico
de potencia a una condicion de inestabilidad electromecanica.

Contingencia N-1: Contingencia que ocurre en estado operativo normal y que involucra la
pérdida de un componente del sistema eléctrico de potencia tal como linea de transmision,
transformador, generador u otro elemento del sistema, cuya salida de servicio lleve al sistema
a un estado operativo de alerta.
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Resolucion Nro. ARCERNNR-024/2020

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA
Y RECURSOS NATURALES NO RENOWABLES

Corto plazo: Horizonte de tiempo semanal, diario u horario, considerado en el planeamiento
de la operacion coordinada de los recursos disponibles de generacion, transmision e
interconexiones internacionales.

Costo incremental de abastecimiento de la demanda: Variacion del costo operativo con
respecto a un incremento infinitesimal en la demanda del sistema evaluado para la
planificacién bianual y la programacion semanal.

Costo horario de energia: Variacion del costo operativo con respecto a un incremento
infinitesimal en la demanda del sistema, evaluado en el corto plazo al final de cada hora.

Colapso parcial del SEP: Suspension del servicio eléctrico en una zona o region del SNI o
areas vinculadas al SNI debido a una 0 mas contingencias.

Colapso total del SEP: Suspension total del servicio eléctrico en todo el SNI debido a una o
varias contingencias; o en porciones del SNI que no podrian alcanzar una condicion de
operacion estable, ocasionando la formacion de islas por pérdida de carga y generacion en
varias zonas a la vez.

Curva de capabilidad (diagrama P-Q): En el caso de una unidad de generacion sincronica,
es el diagrama en el que se representa en un plano P - Q la zona de operacion admisible de
la Unidad para el rango permitido de voltaje en bornes, y considerando las restricciones de
potencia motriz.

Despacho centralizado: Es el despacho economico que realiza el CENACE a todos los
generadores que tengan una unidad con capacidad nominal igual o mayor de 1 MW y que
estén sincronizados al SNI.

Embalse: Es la acumulacion de agua ocasionada por la obstruccion en el lecho de un rio o de
un arroyo, la cual cierra total o parcialmente su cauce, y cuya finalidad es la produccion de
energia eléctrica.

Embalse de regulacién: Embalse con capacidad de almacenamiento de agua para generar
electricidad en un determinado periodo de tiempo.

Estabilidad: Término comun que incluye la capacidad de una red de transmision para superar
fenomenos oscilatorios después de haber sufrido una perturbacion que incluye la estabilidad
de angulo del rotor, la estabilidad de la Frecuencia y la estabilidad del voltaje.

Estado operativo de alerta: Es el estado del sistema eléctrico, en el cual se esta operando
bajo condiciones normales de operacion, pero que, de no tomarse acciones correctivas en el
corto plazo, las variables de control incursionaran fuera de las bandas de tolerancia.

Estado operativo de emergencia: Es el estado del sistema eléctrico, en el cual se esta
operando fuera de las condiciones normales de calidad y seguridad, o cuando existe peligro
para la vida de las personas o para la integridad de las instalaciones. La operacion en este
estado requiere de la ejecucion de acciones de control urgentes para restablecer el sistema al
estado normal o al menos al de alerta.
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Estado operativo normal: Es el estado del sistema eléctrico, en el que las variables
eléctricas se mantienen dentro de los parametros normales de seguridad y calidad ante las
posibles contingencias sencillas que se pudieran presentar. En condiciones posteriores a las
contingencias, el equipamiento eléctrico debe mantenerse operando dentro de sus limites.

Estado operativo restaurativo: Es el estado de un sistema eléctrico de potencia, o parte
de este, posterior al estado operativo de emergencia, durante el cual se ejecutan
coordinadamente las acciones operativas necesarias por parte del Operador del Sistema con
los participantes afectados, para restablecer el servicio eléctrico, poniendo paulatinamente en
operacion el equipamiento y normalizando la demanda afectada.

Esquema de Alivio de Carga: Proceso que implica desconectar o interrumpir
deliberadamente el suministro eléctrico a una carga, en respuesta a una condicién anormal,
para mantener operativo el sistema eléctrico.

Evento relevante: Evento ocurrido que requiere analisis de causas que originaron situaciones
no deseadas en la operacion del SNI o del SEP.

Generacion forzada: Es la generacion o importacion que, debido a restricciones tecnicas de
los elementos del SEP, deben ser consideradas en el despacho economico; restricciones que
podrian incluir limitaciones operativas en las instalaciones o equipos de los generadores,
transmision (referida a la topologia existente), u otras declaradas por otros participantes
mayoristas.

Generacion inflexible: Es la generacion que, por limitacion técnica presentada en una
unidad de generacion, cambia la aplicacion de un parametro técnico declarado.
Adicionalmente, incluye los intercambios inadvertidos que se presenten en las importaciones.

Generacion no solicitada: Corresponde a la generacion ingresada al SEP, por causa de la
empresa con actividades de generacién, sin autorizacion del CENACE, o cuya salida sea
posterior a lo dispuesto por el CENACE, considerando los tiempos de arranque y parada
declarados por la empresa y aceptados por el CENACE.

Grupos moviles de emergencia: Generadores térmicos cuyos propietarios cuentan con un
Titulo Habilitante y demas autorizaciones, que les permiten ser trasladados y conectados
temporalmente en distintos puntos del SEP, con el objeto de garantizar |a calidad, la seguridad
y la provision del servicio eléctrico en una zona especifica del SEP.

Generacion obligada: Corresponde a la generacion e importacion despachadas
exclusivamente para atender la demanda, con niveles de calidad, seguridad integral o de un
area del SEP, acorde con las regulaciones y procedimientos vigentes, adicionales a las
restricciones de red.

Largo plazo: Horizonte de tiempo de 2 a 5 afios, considerado para el planeamiento de la
operacion coordinada de los recursos disponibles de generacion, transmision e interconexiones
internacionales.

Mediano plazo: Horizonte de tiempo de hasta 2 anos, considerado para el planeamiento de
la operacion coordinada de los recursos disponibles de generacion, transmision e
interconexiones internacionales.
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AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA
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Participante Mayorista del Sector Eléctrico: Persona juridica, titular de una concesion o
autorizacion, dedicada a la actividad de: generacion, autogeneracion, importacion vy
exportacion, transmision, distribucion y comercializacion de energia eléctrica. También se
consideraran como participantes mayoristas a los grandes consumidores.

Plan Bianual de Operacion: corresponde a la planificacion operativa energética y eléctrica
del SEP, elaborada por el CENACE con criterios de calidad, seguridad, confiabilidad, al minimo
costo y para un horizonte de dos afos.

Potencia disponible: Es la potencia horaria puesta a disposicion del SEP que depende de los
recursos primarios disponibles y condiciones ambientales como presién atmosférica y
temperatura, no es mayor a la potencia efectiva de una unidad o central de generacion.

Potencia efectiva: Potencia que puede entregar la central o unidad de generacion bajo
condiciones de operacion establecidas por el fabricante, se determina mediante pruebas de
las unidades de generacion y no debe ser superior a la potencia nominal de la central o unidad
de generacion.

Potencia nominal: Es la potencia instalada establecida en los datos de placa de una central
o unidad de generacion.

Probabilidad de Excedencia: Probabilidad de que una magnitud dada de un evento exceda
de un valor preestablecido.

Percentil: Valor que divide un conjunto ordenado de datos estadisticos de forma que un
porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor.

Procedimientos de aplicacion: Procedimientos relacionados con la planificacion operativa,
despacho y operacién del SEP, elaborados por el CENACE y aprobados por la administracion
de ARCERNNR.

Puntos de conexidn: Es la frontera de conexion entre las instalaciones de propiedad de
dos participantes mayoristas del sector eléctrico.

Restricciones técnicas: Limitaciones impuestas por la capacidad de los equipos e
infraestructura de generacion, de transmision, de distribucion o de las interconexiones
internacionales.

Restricciones operativas: Limitaciones impuestas por la aplicacion de criterios de calidad,
sequridad y confiabilidad en el suministro de electricidad.

Seguridad de la operacion: La capacidad del SNI para, frente a una o varias contingencias,
mantener o para recuperar lo antes posible un Estado operativo normal, y que se caracteriza
por limites de seguridad de la operacion; incluye en particular la seguridad estatica
(sobrecargas, altos/bajos voltajes, etc.) como la dinamica (estabilidad angular, voltaje,
frecuencia).

Sistema Eléctrico de Potencia: Es el conjunto de instalaciones eléctricas conformado por
las centrales de generacion, el sistema de transmision, los sistemas de distribucion y las
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interconexiones internacionales.

Sistema Nacional Interconectado: Es el sistema integrado por los elementos del sistema
eléctrico conectados entre si, el cual permite la produccidn y transferencia de energia eléctrica
entre centros de generacion, centros de consumo y nodos de interconexion internacional,
dirigido a la prestacion del servicio publico de energia eléctrica, no incluye la distribucion de
electricidad.

Sistema de Proteccion Sistémica: Sistema de proteccion automdtico integrado por un
conjunto de elementos de proteccion, control y redes de comunicaciones que, con base a
variables o parametros fundamentales del sistema, mitiga el riesgo de ocurrencia de colapsos
parciales o totales, ante contingencias criticas en el SEP.

Sistema de Supervision y Control en Tiempo Real: Conjunto de equipos, dispositivos,
infraestructura de comunicacion y demas instalaciones que conforman un sistema para la
gestion de informacion para la coordinacion, supervision y control en tiempo real del sistema
eléctrico de potencia.

Para aquellos términos que no se encuentran definidos en la presente regulacion, se
consideraran las definiciones establecidas en la LOSPEE y el RGLOSPEE.

CAPITULO II
RESPONSABILIDADES

ARTICULO 5. OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Le corresponde al CENACE:

a. Planificar la operacion de largo, mediano y corto plazo a fin de preservar el suministro
de energia eléctrica con criterios de calidad, seguridad, confiabilidad y al minimo costo
posible;

b. Elaborar el Plan Bianual de Operacion;

c. Coordinar, aprobar y emitir el Programa Bianual de Mantenimiento (PBM) de las
centrales de generacion, sistema de transmision y sistemas de subtransmision;

d. Realizar la Programacion Operativa Semanal;

e. Determinar e informar la programacion del despacho economico horario programado
del SEP;

f. Coordinar la ejecucion de mantenimientos del SEP;

g. Ejecutar el despacho econdmico horario programado;

h. Reprogramar el despacho economico horario cuando se presenten causales que no
permitan su ejecucion;

i. Supervisar y coordinar la operacion en tiempo real del SEP;

j. Realizar los andlisis eléctricos y energéticos necesarios para asegurar la operacion en
conformidad con lo que establezca la normativa aplicable;

k. Emitir informes y reportes que requieran el MERNNR y la ARCERNNR, relacionados con
la planificacion operativa, el despacho y operacion del SEP;

| Preparar un informe para ARCERNNR con la evaluacion de las repercusiones técnicas
y economicas producto del incumplimiento en la participacion de la RPF y generadores
habilitados para RSF, a efectos de que la ARCERNNR inicie las acciones que

correspondan;
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m. Proveer servicios de informacion y reportes de estadistica operativa al MERNNR, a la
ARCERNNR vy a los participantes mayoristas del sector electrico; y

n. Capacitar a los participantes mayoristas del sector eléctrico y a las persanas naturales
y juridicas responsables de las cargas especiales, en temas relacionados a la
coordinacion de la operacion en tiempo real del SEP.

ARTICULO 6. GENERACION Y AUTOGENERACION
6.1 DESPACHO CENTRALIZADO

Todos los generadores y autogeneradores que dispongan de una unidad o planta con
capacidad nominal igual o mayor a un (1) MW y que se encuentren habilitados para
participar en actividades del sector eléctrico, estaran sujetos al despacho centralizado del
CENACE. No se sujetaran a esta condicion los autogeneradores cuya central se encuentre
junto a la demanda y sus excedentes sean menores a un (1) MW.

El despacho centralizado se planificara por central para generacion hidroeléctrica y
generacion que proceda de fuentes renovables de energia no convencional y por unidad
generadora o por blogues operativos de generacion para centrales termoeléctricas.

Los generadores y autogeneradores tienen la obligacion de operar sus unidades, conforme
el programa de generacion horario establecido y ejecutado por el CENACE, conforme a las
condiciones reales del sistema.

El despacho de generadores y autogeneradores se sujetara a lo siguiente:

a. El despacho centralizado de las unidades o centrales de generacion o autogeneracion
se realizara con base al costo variable de produccion declarado y la potencia
disponible, en centrales térmicas su declaracion de costo variable de produccion sera
conforme al anexo A de la presente regulacion.

b. Para generadores y autogeneradores que usen fuentes renovables de energia no
convencional, en el despacho se las considerara con costo variable de produccion con
valor cero.

c. El CENACE aplicara lo anterior solamente en estado operativo normal del SNI; para
condiciones de estados operativos de alerta, emergencia y restauracion del SNI o ante
requerimientos operativos particulares del sistema, a ser definidos en los
procedimientos de aplicacion, estos generadores deberan acatar las disposiciones
operativas que el CENACE determine.

d. Para autogeneradores tipo A, el CENACE considerara para el despacho centralizado el
valor resultante de la diferencia de la potencia generada descontando la demanda de
los consumos propios.

e. Para autogeneradores tipo B, el CENACE considerara para el despacho centralizado la
potencia disponible del autogenerador para el SNI.

f. El despacho centralizado incluira a la generacion distribuida mayor a 1 MW y menor a
10 MW. Si la generacion distribuida tiene como recurso primario energia renovable no
convencional, se considerara un costo variable de produccién con valor cero; en
cambio, si la generacion distribuida es termoeléctrica se considerara con el costo
variable declarado de conformidad con el anexo A.

g. Los generadores y autogeneradores deben contribuir a la calidad de voltaje poniendo
a disposicion del CENACE sus unidades de generacion con su respectiva curva de
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capabilidad, sus equipos de control de voltaje y los compensadores sincronos que
dispongan.

En las transacciones internacionales de electricidad, el despacho de las importaciones y
de la generacion requerida para cubrir las exportaciones de electricidad, cumplira en lo
que fuere aplicable con las disposiciones establecidas en la presente regulacion, con los
procedimientos de aplicacion, la normativa supranacional y las que se emitan para el
efecto.

6.2 PARTICULARIDAD DE DESPACHO EN CENTRALES HIDROELECTRICAS

El CENACE, a través de la planificacion de operativa de corto plazo, determinara las
condiciones para el despacho centralizado de las centrales hidroeléctricas, sin embargo,
cuando las condiciones operativas del sistema evaluadas por el Operador requieran gue
el despacho sea efectuado por unidad de generacion hidroeléctrica, éste podra realizarlo
de conformidad con las necesidades de calidad, seguridad y confiabilidad del SEP.

6.3 PARTICULARIDAD DE DESPACHO EN CENTRALES TERMOELECTRICAS

En condiciones generales la planificacion del despacho centralizado en las centrales
termoeléctricas se realizard por unidad generadora, sin embargo, el CENACE podra
efectuar por bloque operativo de generacion de conformidad a lo que se establezca en los
procedimientos de aplicacién y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que la eficiencia global de la planta fuese afectada, si se realizare el despacho por
unidad generadora;

b. Que las caracteristicas de las instalaciones impongan limitaciones de naturaleza
técnica que dificulten los procesos internos de la central o los del CENACE;

¢. Que la central se encuentre compuesta por unidades de la misma tecnologia y de
caracteristicas técnicas similares, de tal forma que su CVP sea el mismo, y que se
encuentren en espacios contiguos.

Las condiciones sefialadas seran revisadas y avaladas por el CENACE, el cual informara a
la ARCERNNR los resultados de dicha verificacion y establecera los procedimientos para
la participacién de este tipo de centrales termoeléctricas, preservando los principios
fundamentales del despacho de generacion al minimo costo y eficiencia global del sector,
asi como el cumplimiento de los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad.

6.4 GENERACION OBLIGADA, FORZADA E INFLEXIBLE

El CENACE procedera a la identificacion y determinacion de la generacion que resulte
necesaria para la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, para lo cual
considerara los parametros técnicos operativos declarados por los propietarios de las
centrales o unidades de generacion o empresa participante.

Los criterios para el ingreso de generacion obligada, forzada e inflexible, asi como el
margen permitido de variacion a los limites operativos de la velocidad de toma o descenso
de carga, para el arranque o parada de las unidades de generacion seran incluidos en los
procedimientos de aplicacion; con lo cual el CENACE procederd a la determinacion e
identificacion de aquella produccion que presente valores diferentes a las potencias
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despachadas de unidades de generacion o valores de importacion que no esten dentro de
los limites operativos declarados por el participante mayorista y aceptados por el CENACE.

ARTICULO 7. OPERACION DE LA TRANSMISION, DISTRIBUCION, GRANDES
CONSUMIDORES Y CARGAS ESPECIALES

Con el propoésito de cumplir los criterios de calidad, seguridad, confiabilidad y economia, la
empresa de transmisién declarara y operara sus instalaciones dentro de los limites de voltajes
permitidos y realizara las acciones de control en coordinacion con el CENACE, cumpliendo
estrictamente con las disposiciones que este le imparta, preservando la integridad de las
personas y de las instalaciones, y, conforme lo establecido en la regulacion especifica y los
procedimientos de aplicacion.

La empresa de transmisién pondra a disposicién del CENACE sus equipos de compensacion
gue incluyen compensadores estaticos de potencia reactiva (SVC), capacitores, reactores y
transformadores con cambiadores de tap bajo carga (LTC), necesarios para mantener los
voltajes dentro del rango definido para la operacion del SEP; asimismo proporcionara los
recursos de comunicaciones para la coordinacion, supervision y las acciones de control para
una operacion bajo los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad del SEP.

La empresa de distribucion debe mantener en el o los puntos de interconexion con el
transmisor, el factor de potencia dentro de los limites establecidos y la implementacion del
esquema de alivio de carga de conformidad con los procedimientos de aplicacion y estudios
correspondientes. El CENACE reportara a la ARCERNNR el informe correspondiente sobre el
cumplimiento de lo senalado.

La empresa de distribucion sera el responsable de la operacion en tiempo real de su red y
debera efectuar una coordinacion operativa con el CENACE, para las maniobras del sistema de
subtransmision que impliguen desconexiones, reconexiones y transferencias de carga, que
pudieran afectar a las condiciones de calidad o seguridad del SNI o a los participantes
mayoristas del sector eléctrico, segln se establezca en los procedimientos de aplicacion.

Los grandes consumidores, autogeneradores (consumos propios) y cargas especiales
conectados directamente al sistema de transmision, deben mantener el factor de potencia
dentro de los limites establecidos en los estudios correspondientes efectuados por el CENACE,
la coordinacion operativa la deben realizar con el CENACE y deben implementar el esquema
de alivio de carga, para lo cual cumpliran con los requisitos definidos en los procedimientos de
aplicacion, la regulacion especifica del SNT y los estudios correspondientes que elabore el
CENACE.

Los grandes consumidores, autogeneradores (consumos propios) y cargas especiales
conectados al sistema de distribucion, se sujetaran a las disposiciones que, con relacion al
factor de potencia, esquema de alivio de carga y coordinacion operativa se establezcan en las
regulaciones de Distribucion y comercializacion de energia eléctrica y de Grandes
Consumidores.

ARTICULO 8. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LOS
PARTICIPANTES MAYORISTAS Y CARGAS ESPECIALES.

Los generadores, autogeneradores y transmisor, sujetos al despacho centralizado del CENACE,
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ejecutaran los mantenimientos contemplados en el PBM, programacion operativa semanal y
despacho econdmico diario, con sujecidn a la autorizacion otorgada por el CENACE a través
de consignacion. Los aspectos relacionados a la coordinacion y aprobacion del PBM se
sujetaran a lo que establezca la regulacién especifica; y, la coordinacion y aprobacion del plan
semanal de mantenimientos.

En la operacion en tiempo real el CENACE tiene la potestad de suspender o interrumpir
mantenimientos con base a consideraciones de seguridad, lo cual sera debidamente
sustentado y justificado ante el participante mayorista y la ARCERNNR.

Las empresas generadoras, autogeneradoras, de transmision y de distribucion, que por causas
técnicas tengan la necesidad de retirar temporalmente de servicio una unidad, un
equipamiento por indisponibilidad no programada, deberan obtener la autorizacién previa del
CENACE con la antelacién necesaria para que éste lo considere en la planificacion operativa.
En caso de fallas imprevistas de una unidad, o de algin eguipamiento, no sera necesario la
autorizacion previa, pero producido el hecho se notificara inmediatamente al CENACE para su
consideracion en los procesos de planificacion operativa y se tramitard la consignacion post
evento,

Los mantenimientos en la red de transmision que incidan en forma total o parcial en el
suministro a un distribuidor, gran consumidor, carga especial o que restrinja la produccion
de energia de un generador o autogenerador, seran coordinados por el transmisor con los
afectados, tanto para los procesos de planificacion operativa, como para la obtencion de la
autorizacion, y comunicados al CENACE en los términos que se establezca en los
procedimientos de aplicacion.

La consignacion de equipos en tiempo real, para la ejecucion de mantenimientos, sera en
coordinacion con CENACE, cumpliendo estrictamente con las disposiciones que éste le imparta.

Las empresas de distribucion ejecutaran los mantenimientos contemplados en el PBM de la
red de subtransmision para los que se requieran maniobras de transferencia de carga a otros
puntos de entrega, que impliquen desconexiones de carga o cuando afecten a otros PMSE,
para esto Ultimo, deberan gestionar la autorizacion de las empresas afectadas y en sujecion a
la autorizacién otorgada por el CENACE a traves de consignacion.

Los mantenimientos de las lineas de interconexion de los grandes consumidores, generadores,
autogeneradores y cargas especiales conectadas al SNT, seran coordinados con el CENACE, a
través de la empresa de transmision, quien tramitard la obtencion de la correspondiente
autorizacion y notificara del particular a la empresa de distribucion respectiva en caso de que
el mantenimiento incida en la provisién del servicio eléctrico de otros usuarios.

Los mantenimientos de las lineas de interconexion de los grandes consumidores, generadores,
autogeneradores y cargas especiales conectadas a un sistema de subtransmision, cuya
ejecucion pueda incidir en la operacion del SNI, seran coordinados con el CENACE, a través
de la empresa de distribucion, quien tramitara la obtencion de la correspondiente autorizacion,

Los aspectos relacionados a la coordinacion y aprobacion del PBM se sujetaran a lo que
establezca la regulacién especifica y los procedimientos de aplicacion; la informacion
correspondiente a planes de mantenimientos y consignaciones respectivas seran gestionadas
a traveés del SAM.
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ARTICULO 9. DE LA INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES
MAYORISTAS Y CARGAS ESPECIALES.

Los generadores, autogeneradores, empresas de distribucion, grandes consumidores y cargas
especiales, tienen la obligacion de proporcionar al CENACE la informacion que requiera para
efectuar la planificacion operativa, el despacho centralizado y la operacion del SEP.

De presentarse cambios en los pardmetros técnicos de generacion o autogeneracion
declarados al CENACE, estos deberan ser informados dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes de detectado el cambio, con el informe técnico justificativo, el cual sera validado
por el CENACE.

La empresa de transmision tiene la obligacién de proporcionar al CENACE la informacion que
éste requiera, para efectuar la planificacién operativa, el despacho centralizado y la operacion
del SNI, supervision de la red de transmision y equipos asociados. Esta informacion incluira,
entre otros, los parametros técnicos de los elementos del SNT, ajustes de la coordinacion de
protecciones y ajustes de los esquemas de proteccion locales.

La responsabilidad de todos los participantes mayoristas y cargas especiales, es entregar la
informacion con calidad y oportunidad, a través de los medios y dentro de los plazos que se
establezcan en los procedimientos de aplicacion.

ARTICULO 10. PUBLICACION DE INFORMACION POR PARTE DEL CENACE

Los PMSE y cargas especiales deberan entregar al CENACE toda la informacién que esta
entidad requiera, para el analisis y desarrollo de los procesos relacionados a la planificacion
operativa, operacion en tiempo real, evaluacion de la operacion, y toda informacion adicional
requerida para el cumplimiento de estos procesos, la que debe ser entregada considerando
los plazos, los formatos y los medios sefialados en los procedimientos de aplicacion.

Cuando exista incumplimiento de envio de informacion por parte de los PMSE, el CENACE
utilizara la mejor informacién disponible para sus procesos, sin perjuicio de la aplicacion del
proceso de sanciones que correspondan por parte de la ARCERNNR, conforme la regulacion
establecida para el efecto.

El CENACE pondra a libre disposicion de instituciones y participantes mayoristas del sector
eléctrico, a través de su portal institucional, la informacion, los estudios aprobados, las bases
de datos para la planificacion operativa y el despacho, las publicaciones de los resultados
obtenidos de: PBM, PBO, reservas energéticas, despacho, redespacho, operacion en tiempo
real, informes de falla y reportes post operativos.

ARTICULO 11. CARGAS ESPECIALES

Conforme lo establecido en la Disposicion General Sexta del RGLOSPEE, las condiciones que
se debe observar para la operacion de cargas especiales, son las establecidas en la presente
Regulacion, en los temas pertinentes,

Asi mismo, al corresponder a programas o proyectos impulsados por el Gobierno Central, le
compete al Ministerio Rector, como autoridad concedente, otorgar la autorizacion respectiva.

Sesidn Virtual de Directorio de 23 de noviembre de 2030
Pagina 14 de 35

sembramos 7~ Y
Felecro w s




Resolucion Nro. ARCERNNR-024/2020
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGI A

Y RECURSOS NATURALES NO RENOKABLES

CAPITULO III
PLANIFICACION OPERATIVA Y DESPACHO

ARTICULO 12. PLANIFICACION DE LA OPERACION

El CENACE planificara la operacion del sistema a largo, mediano y corto plazo, aplicando los
modelos computacionales presentados por el CENACE y aprobados por la ARCERNNR,
considerando las disposiciones emitidas en el RGLOSPEE y esta regulacion. La funcion objetivo
en cada horizonte de planificacion es minimizar el costo operativo total, considerando
restricciones de abastecimiento de la demanda y de preservacion de los criterios de calidad,
seguridad y confiabilidad.

ARTICULO 13. CRITERIOS DE CALIDAD, SEGURIDAD, CONFIABILIDAD Y
ECONOMIA

El CENACE realizara la planificacion de la operacion del SNI con los recursos de generacion vy
transmision disponibles, con el objetivo de abastecer la demanda de potencia y energia del
sistema, cumpliendo con los criterios de calidad, seguridad, confiabilidad y economia, para los
estados de operacion del sistema: normal, alerta, emergencia y restauracion, segin

corresponda.

Para el cumplimiento de lo sefalado, el CENACE realizara los estudios de conformidad con lo
que se establezca en las regulaciones y en los procedimientos de aplicacion utilizando los
modelos y las herramientas disponibles.

Si en la planificacion de la operacion el CENACE determina gue con los recursos disponibles
no se cumplen los criterios de calidad, seguridad, confiabilidad y economia, dicho aspecto
debera ser notificado al MERNNR y a la ARCERNNR, mediante un informe plenamente
sustentado y su tratamiento se realizara conforme a la regulacién que norme la operacion del
SNI en condiciones de déficit de generacion.

13.1 Criterios de Calidad

Los criterios de calidad son requisitos técnicos de frecuencia y voltaje, que se deben
cumplir en la planificacion y operacion del SNI en estado operativo normal, y se describen
a continuacion:

a. La frecuencia nominal de operacion del SNI es 60 Hz. La maxima desviacion permisible
del valor nominal de frecuencia se definira en los estudios que corresponda efectuar al
CENACE conforme se establezcan en los procedimientos de aplicacion o en
Regulaciones complementarias.

b. Todas las unidades de generacion que se encuentren en operacion, deben responder
de forma continua ante variaciones de la frecuencia que se presenten como resultado
de eventos que causen desbalances entre |la generacion y la carga.

c. Mediante estudios especializados, el CENACE determinara porcentajes optimos de
reserva que deben considerar los generadores, para participar en la regulacion primaria
y regulacion secundaria de frecuencia, conforme se establezca en los procedimientos
de aplicacion o en Regulaciones complementarias.

d. Todos los generadores conectados al SEP deberan operar de tal forma que sean
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capaces de participar en la regulacion primaria de frecuencia de manera inmediata y
auténoma por actuacion de los reguladores de velocidad, para maquinas rotativas,
como respuesta a las variaciones de frecuencia, para lo cual estan obligados a
mantener la reserva de potencia establecida por el CENACE. Los titulos habilitantes de
las nuevas centrales o unidades de generacion, independientemente del mecanismo
de habilitacion, deberan contener los aspectos técnicos para el cumplimiento de
reservas, incluidos los generadores que no disponen de maquinas rotativas.

e. El CENACE evaluara el cumplimiento de la participacion en la regulacion primaria de
frecuencia de las unidades de generacion, con la informacion de los sistemas de
adquisicién de datos disponibles en tiempo real y con base a la declaracion realizada
de parametros técnicos.

f. La reserva para regulacion secundaria de frecuencia sera asignada por el CENACE a los
generadores que cumplen con las caracteristicas técnicas necesarias, conforme se
establezca en los procedimientos de aplicacion

Criteri bconisilienling

a. Los rangos de voltaje en las barras del sistema en condiciones operativas del sistema
normal, alerta, emergencia y restauracion, seran establecidos en los estudios que
elabore el CENACE, conforme se establezca en los procedimientos de aplicacion o en
Regulaciones complementarias.

b. El CENACE determinara los limites del factor de potencia que debe presentar la carga
en los puntos de conexion, en conformidad a lo que se establezca en los procedimientos
de aplicacion y seran de obligatorio cumplimiento por los PMSE y cargas especiales.

c. Todos los generadores deben entregar reactivos hasta el 95% del limite de potencia
reactiva (inductiva o capacitiva), en cualguier punto de potencia activa que esté dentro
de las caracteristicas técnicas de las maquinas; en tanto que deberan entregar el 100%
de la capacidad de generacion de reactivos, cuando asi lo solicite el CENACE. Las
caracteristicas de las curvas P-Q (curva de capabilidad) sera declarada por los todos
los generadores, conforme se establezca en los procedimientos de aplicacion.

d. El transmisor debe declarar al CENACE la informacion de los equipos para control de
voltaje y suministro de potencia reactiva que pone a disposicion del SEP.

e. Para mantener los voltajes dentro de los limites establecidos por el CENACE, este
dispondra la operacidn de los compensadores sincronicos a fin de que entreguen
potencia reactiva inductiva o capacitiva, segun sea el caso, y el despacho de la
generacion forzada y obligada, que sea necesaria.

13.2 Criterios de Seguridad y Confiabilidad

Los criterios de seguridad y confiabilidad se refieren a los requisitos tecnicos con los que
se debe operar el SEP, para mantener una operacion estable y limitar las consecuencias
ante la ocurrencia de contingencias, los cuales se describen a continuacion:

a. Ante un riesgo de pérdida de estabilidad de frecuencia ocasionado por perturbaciones
en el SEP, los mecanismos de control de la frecuencia tales como: reservas para
regulacion primaria y secundaria de frecuencia; esguema de desconexion de
generacion o carga, por alta o baja frecuencia, respectivamente; u otros; se
estableceran en los procedimientos de aplicacion y los valores correspondientes seran
resultado de los estudios que elabore el CENACE.

b. Ante la ocurrencia de una falla, los mecanismos de control de voltaje, que incluye
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esquemas de desconexion de carga, procuraran que el voltaje en las barras del sistema
de transmision opere dentro de los limites de estabilidad, dichos mecanismos seran
definidos por el CENACE conforme se establezcan en los procedimientos de aplicacion.

c. El CENACE con base a sus estudios y analisis de la planificacion operativa determinara
las acciones que debera efectuar el PMSE, en coordinacion con el Operador, para la
implementacién, calibracion, mantenimiento, actualizacion y operacion de los
mecanismos automaticos de control de voltaje y frecuencia, incluyendo sistemas de
control complementarios que sean necesarios.

d. La transferencia de potencia en todos los elementos del SNI en condicién operativa
normal, sera menor o igual a su capacidad operativa; el CENACE determinara la
necesidad de generacion forzada y/u obligada dentro de la planificacion operativa a fin
de lograr este objetivo. Ante la ocurrencia de contingencias, las medidas de mitigacion
aplicables seran establecidas por CENACE dentro de los procedimientos de aplicacion.

e. En la planificacion operativa del sistema eléctrico, la decision de la operacion de
generacion forzada, obligada o inflexible ante la probabilidad de falla o de ocurrencia
de contingencias, se tomara basado en el menor costo entre: la suma de los costos
asociados a restricciones de red, restricciones de generacion e inflexibilidades; vy, el
costo de energia no suministrada de la demanda afectada.

f. Ante la ocurrencia de contingencias N-1, el SEP debe llegar a un nuevo punto de
equilibrio que preserve la estabilidad del sistema, y el cumplimiento de los limites de
voltaje, frecuencia, cargabilidad, etc., definidos para el estado operativo normal.

g. Ante contingencias criticas, el CENACE definira esquemas de proteccion sistémicos
nacionales o locales, que deberan ser implementados por las empresas de generacion,
transmision y/o distribucion, segun corresponda, y a su costo, preservando la operacion
del SEP ante un colapso total o parcial.

h. El CENACE determinara la reserva fria de generacion y la tecnologia que corresponda,
que pueda entrar en servicio y alcanzar su potencia disponible en un tiempo definido
en los procedimientos de aplicacién, para cubrir el déficit de generacion, ocasionado
por abastecimiento de la demanda frente a desvios prolongados, y por contingencias
que provoguen sobrecarga de elementos del SNI o afecten los parametros de calidad
de la operacion.

13.3 Criterios de Economia

Corresponde a la operacion del SEP, por parte del CENACE, con un despacho que optimice
los recursos de generacion, garantice el minimo costo de abastecimiento a la demanda y
la maximizacion de potenciales exportaciones a través de las interconexiones
internacionales.

ARTICULO 14. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES

El CENACE, dentro de la planificacion operativa, determinara el requerimiento de las centrales
térmicas que utilizan combustibles de origen fésil y las estimaciones de los volimenes
requeridos de combustible para la operacion de mediano y corto plazo.

El CENACE comunicara a cada uno de los generadores térmicos los requerimientos de
combustible, para que efectuen todas las acciones necesarias a fin de alcanzar los niveles de
reserva de combustible requeridos y a las empresas suministradoras de combustible al sector
eléctrico para que realicen en coordinacion con el CENACE, los despachos de voliumenes
correspondientes junto con las entregas en terminales de venta.
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Para la gestion del abastecimiento de combustible al sector eléctrico, las empresas
generadoras implementaran los medios tecnologicos pertinentes en coordinacion con el
CENACE y conforme lo definido en la normativa correspondiente.

ARTICULO 15, COORDINACION DE MANTENIMIENTOS

El CENACE previa coordinacion con los PMSE y los representantes de las cargas especiales,
emitira y aprobara el Programa Bianual de Mantenimientos (PBM), con base a los resultados
de los analisis electricos y energéticos, considerando la disponibilidad de las unidades de
generacion sujetas al despacho centralizado y de las instalaciones de la red de transmision.

Adicionalmente, el PBM considerara los mantenimientos de instalaciones del sistema de
subtransmision de las empresas distribuidoras, que pudieran afectar a la operacion, calidad,
seguridad del SNI y continuidad del suministro de electricidad.

La informacion para la planificacion de las actividades de mantenimiento registradas en las
consignaciones nacionales y locales seran gestionadas a través del SAM, en los plazos definidos
en los procedimientos de aplicacion para los procesos de programacion operativa semanal y
despacho econémico diario.

El CENACE es el responsable de la coordinacién general de la ejecucion de los mantenimientos
en la operacion de tiempo real, conforme sean autorizados a través del SAM.

El CENACE realizara el seguimiento del cumplimiento del cronograma establecido en el PBM y
reportara a la ARCERNNR la informacion técnica que esta requiera de conformidad con lo que
establezca la regulacion asociada a mantenimientos.

ARTICULO 16. ESTUDIOS ESPECIFICOS DE LARGO PLAZO

El CENACE realizara el analisis de la operacion del sistema a largo plazo a través de estudios
especificos solicitados por el MERNNR, la ARCERNNR o cuando las necesidades del sector
eléctrico y energético del pais asi lo requieran, con el objetivo de identificar alertas tempranas
en el abastecimiento de la demanda, y los resultados de estos estudios seran comunicados
con oportunidad al MERNNR vy a la ARCERNNR.

ARTICULO 17. PLANIFICACION DE MEDIANO PLAZO. PLAN BIANUAL DE
OPERACION

El CENACE planificara la operacion del sistema a mediano plazo, para un horizonte de dos
afios, a través del Plan Bianual Operativo (PBO), para lo cual considerara, a mas de lo
establecido en el articulo 96 del RGLOSPEE, lo siguiente:

a. El PBO se actualizara con periodicidad trimestral y sera publicado antes del primer dia de
los meses de enero, abril, julio y octubre de cada afio, publicaciones que abarcaran: "PBO
enero afo n a diciembre afo n+2", "PBO abril afio n @ marzo ano n+2", "PBO Julio afio n
a Junio afio n+2" y "PBO octubre afio n a septiembre afio n+2";

b. El PBO podra realizarse con resolucion mensual o semanal, conforme lo establezca el
Operador y de acuerdo a las necesidades del sistema;

c. Para el despacho de generacion y valoracion del agua en los embalses, los precios de los
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combustibles tendran como referencia precios locales;

d. La produccion de las centrales térmicas, sera valorada con costos variables de produccion
considerando precios locales de combustibles; y,

e. El costo incremental de abastecimiento de la demanda sera calculado con los costos
variables de produccion en cada unidad de generacion en el nodo de generacion
respectivo.

Como resultado de la planificacion operativa de mediano plazo se determinara, a mas de las
variables establecidas en el articulo 97 del RGLOSPEE, las siguientes:

a. Los niveles de almacenamiento de los embalses y volimenes de vertimientos;

b. Todos los resultados podran obtenerse para cualquier percentil de acuerdo con las
necesidades operativas y de analisis;

¢. Restricciones operativas; vy,

d. Estimacion de la generacion forzada o inflexible para mantener los criterios de calidad y
seguridad.

ARTICULO 18. PLANIFICACION DE CORTO PLAZO

18.1 PROGRAMACION OPERATIVA SEMANAL

El CENACE realizara la planificacion operativa de corto plazo, para un horizonte de una
semana, con desagregacion horaria, y considerara, a mas de lo establecido en el articulo
98 del RGLOSPEE, lo siguiente:

a. La produccion de las centrales térmicas, sera determinada con costos variables de
produccion considerando precios locales de combustibles;

b. El costo horario de la energia sera calculado con los costos variables de produccion
del parque generador considerados en el proceso de despacho economico;

c. El Programa Bianual de Mantenimientos (PBM).

d. La minimizacion de los riesgos de desabastecimiento por escenarios atipicos o de
orden publico; v,

e. Intercambios internacionales.

La publicacién de la POS se realizara cada semana y abarca un horizonte de operacion de
7 dias, considerando que la semana operativa va de un dia de la semana n a otro de la
semana n+1. El dia de publicacion, asi como los dias inicio y fin de la semana operativa,
seran establecidos en el procedimiento de aplicacion pertinente,

Como resultado de la programacion semanal se determinara, a mas de las variables
establecidas en el Articulo 99 del RGLOSPEE, las siguientes:

a. Estimacion de costos asociados al cumplimiento de criterios calidad, seguridad y
confiabilidad del sistema eléctrico, determinando los costos de generacion por:
levantamiento de restricciones técnicas y operativas, generacion obligada, generacion
forzada e inflexibilidades de generacidn, con su respectivo programa de produccion;

Yo
b. Los excedentes para exportacion de energia eléctrica.
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18.2 DESPACHO ECONOMICO DIARIO

El CENACE determinara el despacho econdmico diario, con resolucion horaria, de los
recursos de generacion sujetos a despacho central, para lo cual considerara, a mas de lo
establecido en el articulo 100 del RGLOSPEE, lo siguiente:

a. Costos variables de produccion de generadores térmicos con precios locales de
combustibles;

b. Cuotas energéticas o valoracion del agua para centrales hidroeléctricas con embalses
de regulacién, seguin la estrategia de operacion de los embalses y valoracion del agua,
obtenidas en el PBO y en la programacion operativa semanal;

¢. El programa de mantenimientos semanal; ¥,

d. La minimizacion de los riesgos de desabastecimiento por escenarios atipicos o de orden
publico.

Con relacion a los aspectos a ser considerados en el despacho econdmico, establecidos
en los numerales 10 y 11 del Articulo 100 del RGLOSPEE, el CENACE debera asegurar que
la solucién adoptada para el levantamiento de restricciones tecnicas y operativas se
obtiene para el minimo costo total de operacion del sistema.

Como resultado del despacho econémico diario se determinara, a mas de las variables
establecidas en el articulo 101 del RGLOSPEE, las siguientes:

a, Estimacion de costos asociados al cumplimiento de criterios calidad, seguridad y
confiabilidad del sistema eléctrico, determinando los costos de generacion por:
levantamiento de restricciones técnicas y operativas, generacion obligada, generacion
forzada e inflexibilidades de generacion, con su respectivo programa de produccion.

b. Los excedentes para exportacion de energia eléctrica.

c. Programacion del corte de carga en condiciones de déficit de potencia y energia.

CAPITULO IV
OPERACION

ARTICULO 19. SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACION.

El CENACE supervisara, controlara y coordinara la operacion en tiempo real con los centros de
operacion de los PMSE, con las cargas especiales y con los operadores de los sistemas de los
paises vecinos, para mantener las condiciones de calidad, seguridad, confiabilidad y economia
en la operacién del SEP, conforme los procedimientos de aplicacion, en los distintos estados
operativos del SEP.

ARTICULO 20. MANIOBRAS

El CENACE es el Unico ente autorizado para disponer maniobras que incidan en la operacion
en tiempo real del SNI; las decisiones de control requeriran del cumplimiento estricto de
analisis y diagndstico, previos a la coordinacion de la ejecucion con los PMSE, cargas especiales
y operadores de los sistemas de paises vecinos, de tal forma que el suministro de energia
cumpla las condiciones calidad, sequridad, confiabilidad y economia.

Ante eventos de fuerza mayor o por pérdida de la supervision del SEP, el CENACE ejecutara el

Sesion Virtual de Directorio de 23 de noviembre de 2020
Pagina 20 de 35

sembramos W iy
fm___. /,—---""__' oo




AGENCIA DE REGULACION ¥ CONTROL DE ENERGIA

Resolucién Nro. ARCERNNR-024/2020

Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

plan de emergencia establecido en los procedimientos de aplicacion y declarara el estado
operativo del SNI.

El CENACE no efectuara comandos directos a los equipos de los PMSE y cargas especiales,
exceptuando los comandos automaticos de control de generacion (AGC) para generadores,
comandos de mitigacion ante la actuacién de los Sistemas de Proteccion Sistéemica (SPS), o
por expresa solicitud del propietario del equipo ante una situacion de emergencia o imprevista.

El CENACE coordinara con las empresas de distribucion las maniobras de los equipos y
elementos de subtransmision, cuya ejecucion podria tener un impacto en la calidad o seguridad
del SNI. Para el efecto, coordinara la desconexion, reconexion o transferencia de carga
requeridas para la ejecucion de un mantenimiento o como consecuencia de un evento en el
SEP; el CENACE en coordinacion con las empresas de distribucion definira los equipos del
sistema de subtransmision que seran considerados dentro del esquema descrito a traves de
los procedimientos de aplicacion.

Con el proposito de mantener la oportunidad y seguridad en la coordinacion de maniobras
inherentes a la operacién en tiempo real del SEP, el CENACE realizara la coordinacion operativa
directamente con los centros de control de los PMSE y cargas especiales.

ARTICULO 21. REDESPACHO

El despacho economico diario podra ser modificado debido a cambios en las condiciones que
fueron consideradas en la planificacion operativa, lo cual da origen a un redespacho, mismo
que sera elaborado utilizando el mismo medelo computacional del despacho economico diario,
tomando en cuenta las condiciones reales de operacion, los recursos disponibles del sistema
en tiempo real, las causales y los criterios operativos definidos en los procedimientos de
aplicacion.

Mientras no entre en vigencia el redespacho, las ejecuciones de los cambios respecto al
despacho original realizados en tiempo real, se entenderan como autorizados, dando inicio a
su ejecucion.

ARTICULO 22. EJECUCION DE MANTENIMIENTOS

El CENACE es el responsable de la coordinacion general de la ejecucion de los mantenimientos
programados y emergentes en la operacion del sistema en tiempo real, conforme fuere
solicitado por los PMSE del sector eléctrico y cargas especiales. Estos mantenimientos deberan
ser autorizados por el CENACE a través del SAM.

Si las condiciones de la operacion del sistema en tiempo real lo ameritan, el CENACE tiene la
potestad de suspender o interrumpir mantenimientos, lo cual sera debidamente sustentado y
justificado ante el PMSE y la ARCERNNR.

ARTICULO 23. ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACION

El CENACE realizara el andlisis y seguimiento del desempefio sistémico de la operacion del SNI
en estado estacionario y dinamico; ademas del comportamiento individual de los elementos
en la operacion del SNI y del cumplimiento de los planes de mantenimiento de los PMSE, con
el objetivo de identificar oportunidades de mejora y retroalimentar a los procesos de

Sesidn Virftual de Directorio de 23 de noviembre de 2020
Pagina 21 de 35

sembramos z §
Feclecro w ‘_

'y



AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA

Resolucion Nro. ARCERNNR-024/2020

¥ RECURSOS NATURALES NO RENOWABLES

planificacion y operacion del SEP que afectan al SNI.

Para la ejecucion de este analisis, los PMSE y cargas especiales deberan remitir al CENACE la
informacion que les sea solicitada.

Con el fin de garantizar la evaluacion de la operacion, el CENACE realizara el seguimiento de
los parametros de calidad, seguridad, confiabilidad, y economia del SNI, considerando los
limites establecidos en los estudios elaborados de conformidad con lo establecido en los
procedimientos de aplicacion.

ARTICULO 24. ANALISIS DE EVENTOS

El CENACE realizara el andlisis de los eventos suscitados en el SNI y de los eventos de los
sistemas eléctricos interconectados, que produzcan efectos significativos a las variables
eléctricas o produzcan eventos dinamicos relevantes en el SNI. Para ello, los PMSE y/o cargas
especiales determinadas por el CENACE, deberan remitir al Operador toda la informacion que
requiera para analisis y seguimiento.

El CENACE definira en los procedimientos de aplicacion, el tipo de evento que requiera analisis,
asi como los mecanismos, informacion y plazos para la entrega.

ARTICULO 25. COMITE DE ANALISIS DE FALLAS

El Comité de Analisis de Fallas se constituye como un espacio de analisis técnico, conformado
por delegados de varias instituciones y empresas, convocado y coordinado por el CENACE, que
tiene como objetivo analizar los eventos relevantes a nivel nacional ocurridos en el SEP, para
identificar el origen y las causas que provocaron dichos eventos, los posibles responsables, las
acciones correctivas a implementarse y las oportunidades de mejora para evitar la ocurrencia
de eventos similares o disminuir su impacto en el SNI a fin de precautelar la calidad, seguridad
y confiabilidad del SEP.

El Comité estara conformado por el Director Ejecutivo del CENACE o su delegado, quien lo
presidira; vy, los representantes legales o delegados de los PMSE involucrados en el evento.

El Presidente del Comité podra solicitar la asistencia de delegados del Viceministerio de
Electricidad y Energia Renovable, y, de la ARCERNNR cuya participacion sera en calidad de
observadores.

El CENACE sera responsable de hacer seguimiento y evaluar el estado de cumplimiento de los
compromisos adquiridos en las reuniones del Comité, una vez determinado el origen, las
causas técnicas que viabilizaron el alcance de la falla y los responsables de la falla, el Operador
elaborara un informe ejecutivo a ser entregado a la ARCERNNR con el fin de ejecute las
acciones de control que corresponda.

ARTICULO 26. ANALISIS ESTADISTICO DE LA OPERACION

El CENACE realizara el analisis estadistico operativo de los parametros y variables eléctricas
para la operacion del SNI con calidad, seguridad y confiabilidad. Ademas, el CENACE realizara
la recopilacion y el tratamiento de la informacién proveniente de los sistemas de supervision
de tiempo real y de la informacién operativa entregada por los PMSE y cargas especiales, a
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través del sistema de integracion de informacidn provista por el CENACE y que al detectar
alguna anomalia en las fuentes de informacion, gestionara ante los responsables su inmediata
correccion.

El CENACE desarrollara la estadistica operativa, asi como el levantamiento de indicadores
operativos que sean pertinentes para analisis y definicion de medidas que permitan garantizar
una adecuada evaluacion de la operacion, en los periodos definidos en el procedimiento de
aplicacion.

El CENACE implementara los medios tecnologicos que correspondan para proveer servicios de
informacion de estadistica operativa al MERNNR, a la ARCERNNR, a los PMSE y a las cargas
especiales.

CAPITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 27. AUDITORIAS REALIZADAS POR EL OPERADOR

El CENACE podra efectuar auditorias, pruebas o solicitar la realizacion de las mismas, por
decision propia, por requerimiento de ARCERNNR o de los PMSE, en conformidad a lo que se
establezca en los procedimientos de aplicacion, para lo cual coordinard directamente su
ejecucion con las empresas a auditar.

Si la auditoria es requerida por la ARCERNNR o el CENACE, sus costos seran asumidos por el
PMSE al cual se le realice la auditoria. Si la auditoria es requerida por otro participante
mayorista, el costo sera asumido por el participante mayorista auditado, en el caso en que se
determinen incumplimientos por parte de este ultimo a la normativa y/u obligaciones
establecidas en su titulo habilitante, caso contrario, el costo serd a cargo del PMSE que solicito
la auditoria. En los dos casos el PMSE auditado debe brindar todas las facilidades para llevar
a cabo las actividades de auditoria.

Las auditorias que el CENACE podra realizar o solicitar incluyen, entre otras, las siguientes:

Auditoria de Régimen Térmico Directo en centrales o unidades de generacion térmica.
Auditoria del Esquema de Alivio de Carga.

Auditoria de Parametros técnicos de unidades de generacion.

Auditoria de Protecciones de elementos del SNI.

Auditoria de Costos Variables de Produccion.

Auditoria de Sintonizacion de Controladores de unidades de generacion.

& & & & & @

Para la ejecucion de las auditorias, el CENACE determinara la necesidad de contratar servicios
de empresas especializadas y entregara un informe con los resultados de las auditorias
realizadas a los PMSE involucrados, a la ARCERNNR, cuando esta lo solicite o se identifiqguen
incumplimientos a la normativa y/u obligaciones establecidas en su titulo habilitante.

ARTICULO 28. SENALES PARA SUPERVISION Y CONTROL EN TIEMPO
REAL

Las sefiales destinadas a la supervision y control en tiempo real se realizaran cumpliendo las
disposiciones establecidas en la regulacion especifica.
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ARTICULO 29. INCORPORACION DE NUEVAS INSTALACIONES

La conexion de nuevas instalaciones de PMSE y cargas especiales, deberan cumplir los
requisitos técnicos que establezca la regulacion especifica.

ARTICULO 30. SANCIONES

Sin perjuicio de las infracciones sefaladas en los articulos 67 y 68 de la LOSPEE, se consideran
infracciones graves, por incumplimientos a las disposiciones establecidas en la presente
regulacion, en concordancia con lo establecido en el articulo 68 "Infracciones graves” de la
LOSPEE, literales g) y j) que disponen como infraccion graves "Aquellas que atenten contra la
integridad, seguridad y confiabilidad técnica y operativa de los sistemas eléctricos que brindan
el servicio publica’ y el “incumplimiento a las regulaciones y disposiciones emitidas por
Arcone/” respectivamente, las siguientes:

De los participantes mayoristas del sector eléctrico:

a. Incumplimiento de la empresa de transmision, de la coordinacion de los mantenimientos
de sus instalaciones con otros PMSE o cargas especiales conectados a su red, para efectos
de la planificacion operativa, despacho y la operacion;

b. Incumplimiento de la empresa de distribucion, de la coordinacion de los mantenimientos
de sus instalaciones con otros PMSE o carga especiales conectadas a su red, para efectos
de la planificacion operativa, despacho y la operacion;

¢. Incumplimiento del generador, autogenerador, gran consumidor o cargas especiales, de la
coordinacion de la ejecucion de sus mantenimientos, con la empresa de transmision o
distribucion a la cual se encuentren conectados;

d. Incumplimiento de cualquier PMSE o carga especial, en la coordinacion de los
mantenimientos de sus instalaciones con el CENACE, que incidan en la operacion del SNI;

e. El incumplimiento del factor de potencia para los autogeneradores (consumos propios),
grandes consumidores y cargas especiales, en los puntos de interconexion con el SNT, sin
perjuicio de la penalizacion que se establezca en la normativa pertinente;

f. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Informe Ejecutivo presentado por
el CENACE producto de las reuniones de Comité de Falla; vy,

g. Demas incumplimientos establecidos en el Capitulo V de la LOSPEE gue sean aplicables en
concordancia con la presente regulacion.

Del CENACE:

a. No publicar los resultados de la planificacion de la operacion de mediano y corto plazo; vy,
la informacion post operativa, en los plazos determinados en los procedimientos de
aplicacion;

b. No presentar el Informe Ejecutivo en los plazos acordados en reuniones de Comité de
Falla;

c. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Informe Ejecutivo presentado por
el CENACE producto de las reuniones de Comité de Falla, cuando sea de aplicacion al
mismo CENACE; vy,

d. Demas incumplimientos establecidos en el Capitulo V de la LOSPEE que sean aplicables en
concordancia con la presente regulacion.

En caso de que la ARCERNNR, ya sea por denuncia, por acciones propias de control o por
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reporte del CENACE, identifigue alguna supuesta infraccion aplicara el procedimiento de
sanciones contemplado en la regulacion especifica.

Las sanciones a aplicarse por el cometimiento de infracciones o por su reincidencia,
corresponderan a aquellas establecidas en la LOSPEE.

ARTICULO 31. INFORMACION DE PLANTAS DE GENERACION NO SUJETAS
AL DESPACHO CENTRALIZADO

Las centrales de generacion de capacidad nominal menor a un (1) MW y los autogeneradores
cuya central se encuentre junto a la demanda y sus excedentes sean menores a un (1) MW
podran considerarse como blogue de generacion para la evaluacion técnica y economica en
los procesos de planificacion operativa.

Los propietarios de las centrales tienen la obligacién de proporcionar al CENACE, la informacion
que les sea solicitada, con calidad y oportunidad, a traves de los medios y dentro de los plazos
que se establezcan en los procedimientos de aplicacion.

ARTICULO 32. CONSUMOS PROPIOS DE AUTOGENERADORES

Los autogeneradores deberan cumplir, para sus consumos propios, con las disposiciones
establecidas en esta regulacion para los grandes consumidores y cargas especiales.

ARTICULO 33. OPERACION DE LOS GRUPOS MOVILES DE EMERGENCIA

El CENACE, dentro de la planificacion operativa de mediano plazo, en coordinacion con la
empresa de transmision y las empresas de distribucion potencialmente afectadas, identificara
las necesidades de operacion de grupos mdviles de emergencia, asi como los periodos en los
que seran requeridos, con los debidos sustentos, lo cual serd notificado al MERNNR vy a la
ARCERNNR a fin de que, dentro de su ambito de competencia, analicen y procedan a autorizar
su operacion y aprobar los costos de operacién correspondientes.

La operacion de los grupos moviles de emergencia tendra como finalidad mitigar los efectos
que podrian causar en una zona del SEP, la ejecucion de algin trabajo de mantenimiento
programado o la ocurrencia de eventos que pongan en riesgo las condiciones de calidad,
seguridad y confiabilidad en el abastecimiento de electricidad.

Las empresas propietarias de los grupos moviles de emergencia proveeran la informacion
solicitada por MERNNR, ARCERNNR y CENACE con calidad, oportunidad y en los plazos que
dispongan dichas entidades.

ARTICULO 34, SISTEMAS AISLADOS

La planificacion de la operacion, el control y la supervision en tiempo real del servicio publico
de energia eléctrica, dentro de los sistemas aislados se realizara de manera coordinada entre
las empresas de generacién y de distribucién que operen en dichos sistemas, en funcién de
los principios establecidos en esta Regulacion en todo lo que fuere aplicable, y bajo los
lineamientos que establezca el MERNNR en los respectivos Titulos Habilitantes.
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ARTICULO 35. COSTO DE LA ENERGIA NO SUMINISTRADA

La ARCERNNR desarrollara la metodologia que permita determinar el costo de la energia no
suministrada (CENS), y su aplicacién en las actividades del sector eléctrico. El valor resultante
sera establecido mediante resolucion, que sera comunicada al CENACE y a los PMSE y cargas
especiales.

El CENS sera utilizado por el CENACE, entre otros, en los estudios de planeamiento operativo
para detectar escenarios futuros con riesgo de desabastecimiento y que se puedan adoptar
acciones oportunas.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- El costo de energia no suministrada sera determinado y actualizado por la
ARCERNNR, e informado a las entidades pertinentes como insumo para la ejecucion de sus

Procesos.

Segunda.- La metodologia para la determinacion de la capacidad total a ser remunerada o
de la reserva técnica por confiabilidad de abastecimiento, a los generadores privados que
suscribieron contratos regulados antes de la vigencia del RGLOSPEE y de conformidad a lo
establecido en la Disposicion General Primera de dicho Reglamento se presenta en el Anexo
B.

Tercera.- Todos los generadores y autogeneradores que finalizaron condiciones preferentes
de precio y despacho, cuyos titulos habilitantes fueron concedidos con regulaciones que
fomentaron el uso de energias renovables, deberan realizar la declaracion de costos variables
de produccion conforme al Anexo A en lo que fuere aplicable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La ARCERNNR, en un plazo de hasta un (1) afio a partir de la vigencia de la presente
regulacion, elaborara o actualizara las regulaciones que complementen la normativa para la
planificacién operativa, despacho y operacién del SNI; hasta tanto, aplicara las regulaciones
vigentes en aquellos aspectos que no contravengan a lo establecido en la LOSPEE, su
Reglamento General y la presente regulacion.

Segunda.- El CENACE, en un plazo de hasta un (1) afio a partir de la vigencia de la presente
regulacion, elaborard o actualizard los procedimientos de aplicacion de las disposiciones
contenidas en esta regulacion, para aprobacion de la ARCERNNR; hasta tanto, aplicara los
procedimientos vigentes en aquellos aspectos que no contravengan a lo establecido en la
LOSPEE, su Reglamento General y la presente regulacién.

Tercera.- El CENACE, en un plazo de tres (3) meses a partir de la vigencia de la presente
regulacion, presentara a la ARCERNNR para su aprobacion los modelos computacionales
utilizados para la planificacion y operacion del largo, mediano y corto plazo. Hasta que se
formalice la aprobacion de los modelos, CENACE continuara utilizando los que actualmente se
encuentran vigentes.

Cuarta.- Hasta que la ARCERNNR actualice el valor del costo de energia no suministrada, el
valor a utilizarse sera el establecido en la Resolucion Nro. 025/11, emitida por el ex CONELEC.
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Quinta.- Como lo sefiala la disposicion transitoria sexta del RGLOSPEE el costo variable de
produccion para la generacion hidroeléctrica es de 2 USD/MWh, valor que estara vigente hasta
cuando se realicen los estudios para la determinacion de la metodologia de calculo de costos
variables de produccion de centrales hidroeléctricas.

Sexta.- En un término de hasta treinta (30) dias contados a partir de la fecha de aprobacion
de la presente Regulacion, la empresa de transmision y las empresas de distribucion deberan
remitir a la ARCERNNR, con copia al CENACE, un reporte con todos los contratos de conexion
suscritos con los PMSE.

En caso estén pendientes de regularizar contratos de conexion, se concede un término de
hasta ciento ochenta (180) dias, contados a partir de la aprobacion de la presente Regulacion,
para que la empresa de transmision y las empresas de distribucion, junto con los PMSE que
corresponda, suscriban los contratos de conexién, y remitan a la ARCERNNR, con copia al
CENACE.

DISPOSICION DEROGATORIA

Deréguese todas las normas de igual o menor jerarquia que se opongan o no guarden
conformidad con las disposiciones de la presente regulacion y especificamente:

e (Calculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposicion Regulacion No. CONELEC 003/04.

« Declaracion de Costos Variables de Produccion Regulacion No. 003/03.
Despacho y Liquidacion de centrales térmicas con condiciones técnicas especiales
Regulacion No. CONELEC 008/06.

« Restricciones e Inflexibilidades Operativas Regulacion No. CONELEC 002/00.

« Las disposiciones de la Regulacion Complementaria No. 2 para la aplicacion del Mandato
Constituyente No. 15 Regulacion No. CONELEC 004/09 numeral 9.

DISPOSICION FINAL:

Vigencia: Esta Resolucion entrara en vigor a partir de su suscripcion sin perjuicio de su
publicacion en el Registro Oficial, y de su aplicacion se encargara el Ministerio Ramo v la
Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos Naturales No Renovables.

CERTIFICO que la presente Regulacion fue aprobada con la Resolucion Nro. ARCERNNR-
024/2020, por el Directorio de la Agencia de Regulacion y Control de Energia y Recursos
Naturales No Renovables - ARC, en sesion virtual de 23 de noviembre de 2020.
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_ ANEXO A
DECLARACION DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION

A.l. Objetivo

Establecer el procedimiento para definir y declarar los Costos Variables de Produccion (CVP)
de las centrales o unidades de generacion térmica, para que el CENACE determine el despacho
econémico.

A.2. Definiciones

Generacidon bruta estimada para un ciclo operativo.- corresponde a la generacion para
un periodo entre dos mantenimientos. Para efectos de determinar la produccion se tomara la
potencia efectiva, el ciclo en horas de operacién entre dos mantenimientos para cada tipo de
unidad, sera parte de la declaracion del generador, justificando el periodo y mantenimientos
a efectuarse con informacion del fabricante, suministrador o estadistica de mantenimiento de
cada unidad.

Unidad de volumen.- para las unidades que consumen combustible liquido sera el galon; v,
para el caso de combustible gas sera el pie cubico.

A.3. Componentes
Los componentes del CVP son:

Costos de combustibles.

Costos de transporte de combustible.

Costos de lubricantes, productos quimicos y otros insumos para operacion.
Costos de consumo de agua potable.

Costos de energia eléctrica consumida para servicios auxiliares.

e & & = @

A.4. Plazos para la declaracion

La fecha limite para la declaracion de los CVP tomara en cuenta los procesos operativos del
CENACE, y estara incluida en el procedimiento que elabore o actualice el CENACE, conforme
se sefiala en el presente Anexo. Hasta esta fecha limite, el generador debera dedarar
mensualmente al CENACE los CVP de las unidades generadoras a ser consideradas en el mes
siguiente para el despacho economico, incluyendo las bases de calculo de cada uno de los
componentes.

En el caso que el generador no declarare sus CVP en los plazos establecidos, el CENACE
efectuara lo siguiente:

a. La primera vez que el generador no declare, se tomara el promedio de los valores
declarados en los seis Ultimos meses.

b. Cuando por tres meses consecutivos el generador no declare, el CENACE efectuara la
auditoria técnica correspondiente, para determinar los CVP. Los costos de la auditoria
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seran cubiertos por el generador.

Sin perjuicio de las acciones sefialadas previamente, el CENACE informara de este particular a
la ARCERNNR, a efectos de aplicar lo previsto en la LOSPEE y en la presente regulacién, en lo
que respecta al régimen de infracciones y sanciones.

A.5. Calculo de los componentes

a. Costos de combustible (C:) en US$/kWh.

Donde:

C. =2 (A.1)

Precio promedio de compra del combustible en délares por unidad de
volumen, que realiza el generador, sin incluir tasas e impuestos.
Para el caso del gas natural, si el Estado no fijare el precio del gas a
usarse en la generacion termoeléctrica, se considerard el precio de
compra del gas que pague el generador al suministrador del combustible.
El generador, dentro de la declaracion de costos, incluira las facturas que
respalden el precio del gas declarado.

Rendimiento de la unidad tomado de los resultados de las pruebas
operacionales Rendimiento Térmico Directo, para la determinacion de las
curvas de eficiencia, sobre el consumo de combustible referido a la
generacion bruta (kWh/unidad de volumen), o declarado por el
generador. Se declararan rendimientos para cuatro valores de la curva de
eficiencia, incluidos el de potencia efectiva y el de potencia minima, con
los que el generador determinara la correspondiente curva polindmica de
orden 2. El procedimiento y ajuste para la determinacion de la curva lo
realizara el CENACE.

Si la unidad usa dos tipos de combustible, se declaran los costos indicando las restricciones
técnicas y condiciones operativas para el uso de cada tipo de combustible.

b. Costos de transporte de combustible (Crc) en US$/kWh.

Cre = fff (A.2)
Donde:
Per Precio del transporte por unidad de volumen (US$/unidad de volumen).
R¢ Rendimiento de la unidad, definido en el literal inmediato anterior.
c. Costos de lubricantes, productos quimicos y otros insumos (Cug:) en US$/kWh.
ELQ; = 'E-{E%;-m {ﬂ.3]l

Donde:
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PU; Precio unitario del insumo “i* para el mes de la declaracion.
MC,; Consumeo del insumo “i” durante el ciclo operativo.
Gg Generacion bruta estimada durante el ciclo operativo (kWh).

d. Costo del agua potable (Cse) en US$/kWh.

C,p = TAZLAP (A.4)
1)
Donde:
Py Precio del agua potable (US$/m3) para el mes de la declaracion.
Car Consumo de agua potable (m*) durante el ciclo operativo.
Gy Generacion bruta estimada durante el ciclo operativo (kWh).

e. Costo de Energia Eléctrica para servicios auxiliares (Cee) en US$/kWh.

_ lcc+Cre+tigrtCar) o« CEax
Cer = (1-ax) 5 (A.5)
Gg
Donde:
Ce Costos de combustible, en US$/kWh.
Crec Costos de transporte de combustible, en US$/kWh.
Crot Costos de lubricantes, productos quimicos y otros insumos, en
US$/kWh.
Cap Costo del agua potable, en US$/kWh.
CE sx Consumo de energia exclusivamente para servicios auxiliares de la
unidad, estimada durante el ciclo operativo, en kWh.
Gg Generacion bruta estimada durante el ciclo operativo (kWh).

f. Los Costos Variables de Produccion (CVP), en US$/kWh, seran iguales a la suma de los
costos senalados en los literales anteriores, esto es:

EFF = f:,,_- + ETC + ELI.'}'J' + [.‘Jp + EEE {A'E}
Donde
Ce Costos de combustible, en US$/kWh.
Cre Costos de transporte de combustible, en US$/kWh.
Croi Costos de lubricantes, productos quimicos y otros insumos, en US$/kWh.
Car Costo del agua potable, en US$/kWh.
Cer Costo de Energia Eléctrica para servicios auxiliares, en US$/kWh.

A.6. Actualizacion de la informacion
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Los generadores ejecutaran las pruebas operacionales Rendimiento Térmico Directo para
determinar las nuevas curvas de rendimiento luego de cada mantenimiento mayor (overhaul),
siguiendo la metodologia preparada por el CENACE y aprobada por la ARCERNNR. Los
generadores presentaran un informe de los mantenimientos ejecutados anualmente y los
correspondientes costos incurridos, durante el periodo anterior, junto con la informacion para
la planificacion operativa del CENACE.

A.7. Verificacion de la informacion y auditoria

El CENACE verificara la informacion que, sobre los Costos Variables de Produccion, declaren
los generadores y mantendra informado a la ARCERNNR sobre los resultados de dichas
verificaciones.

El CENACE podra efectuar las verificaciones que se requieran sobre cualquiera de los valores
declarados por los generadores, con base a auditorias técnicas que tomaran en cuenta
resultados de pruebas operacionales, informacion de los fabricantes o suministradores de
equipo, estandares internacionales y cualquier otro procedimiento o informacion relacionada.

Cuando los resultados de las auditorias no difieran de los valores declarados, en mas o menos
5%, se consideraran que son correctos y pasan la verificacion; en caso contrario, el CENACE
informara de esta falta a la ARCERNNR para proceder con las acciones previstas en la LOSPEE
y en la presente regulacion en lo que respecta al régimen de infracciones y sanciones.

La ARCERNNR se reserva el derecho de efectuar auditorias de los valores declarados por los
generadores en cualquier momento, o cuando lo solicite justificadamente un participante
mayorista.

A.8. Aplicacion por parte del CENACE
El CENACE elaborara los formularios y procedimientos de aplicacion del presente Anexo, para

conocimiento y aplicacion de los participantes mayoristas, de lo cual debera informar a la
ARCERMNNR.
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ANEXO B
METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE RESERVA TECNICA POR
CONFIABILIDAD DEL ABASTECIMIENTO

B.1. Definiciones

Energia Asegurada.- La energia asegurada de un conjunto de centrales hidroeléctricas es la
maxima demanda energética que puede ser abastecida considerando un cierto nivel de riesgo
de déficit, calculada de forma probabilistica, con caudales reales, si estan disponibles. La
potencia asegurada media se obtiene dividiendo el valor de energia asegurada para el numero
de horas del periodo critico.

Energia Firme.- Corresponde a la produccion esperada de energia electrica de una central
de generacion, durante un periodo determinado para una Probabilidad de Excedencia (PE), en
funcién de la disponibilidad de la infraestructura y el acceso al recurso para la produccion de
la energia. La metodologia y el calculo de esta energia seran establecidas por el CENACE y
aprobada por la ARCERNNR.

Energia Firme Termoeléctrica.- Es la maxima energia que puede producir una central
térmica considerando su potencia efectiva descontada la tasa de salida forzada y la
indisponibilidad por mantenimientos programados en un periodo de tiempo. La potencia
termoeléctrica media firme se obtiene dividiendo el valor de energia firme termoeléctrica para
el nimero de horas del periodo critico.

Periodo Critico.- Es el periodo en el cual se produce una constriccion en la hidrologia del
sistema.

B.2. Objetivo y alcance

Establecer el procedimiento para la asignacion de reserva técnica por confiabilidad del
abastecimiento a los generadores hidroeléctricos y termoeléctricos.

B.3. Calculo de la reserva técnica de energia y de la reserva técnica por
confiabilidad del abastecimiento

La demanda de energia determinada para el periodo critico de noviembre — febrero, sera
cubierta con la energia asegurada para las plantas hidroeléctricas y energia firme de las
unidades termoeléctricas, los autogeneradores no participan de la determinacion de esta
reserva.

El monto de la reserva técnica y su asignacion seran determinados por CENACE
trimestralmente, conforme lo sefialado en el numeral B.3.2.

B.3.1. Calculo de la energia asegurada y firme para abastecer la demanda de
energia en el periodo critico.

El calculo se efectuara con base en la produccion probabilistica de energia de cada planta o
generador en forma individual, dentro del periodo noviembre — febrero. El calculo de la energia
asegurada y firme con que participen cada uno de los generadores en la determinacion de la
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reserva técnica de energia por confiabilidad, tomara en cuenta lo siguiente: la potencia
efectiva, la disponibilidad de acuerdo a los mantenimientos programados para el periodo
noviembre — febrero, la capacidad del embalse, los caudales de ingreso a las centrales
hidroeléctricas, entre otros. Comprende lo siguiente:

a) Para las plantas hidroeléctricas existentes y nuevas, se tomara los resultados de produccion
de energia del PBO sin red de transmision, para todos los escenarios hidrolégicos simulados
en los periodos noviembre — febrero, produccion que considera el efecto de la operacion de
los embalses.

b) Con la produccion de energia calculada en el literal a), se determinara la suma total de
generacion hidroeléctrica a ser producida en el periodo noviembre — febrero, para cada uno
de los escenarios hidrologicos simulados. La energia asegurada total correspondera a la
serie hidrologica con menor produccion energética en el periodo noviembre — febrero.

c) La energia asegurada por cada central hidroeléctrica sera el promedio de su produccion en
los meses de noviembre a febrero correspondiente al escenario hidroldgico determinado en
el literal b).

d) En el caso de plantas hidroeléctricas con embalses de regulacion de propdsito multiple, u
otras plantas con caracteristicas especiales, cuyas producciones energéticas minimas para
el siguiente afio no son determinadas por CENACE, las empresas de generacion entregaran
para la aprobacion del CENACE, sus requerimientos minimos de produccion para el periodo
de simulacion. Dicho requerimiento minimo de operacion sera considerado como una
restriccion en la simulacion operativa del Plan Bianual de Operacion y su energia asegurada
para el periodo noviembre — febrero sera calculada de acuerdo a lo establecido en los
literales a), b) y c).

El CENACE podra solicitar las modificaciones que fueren técnicamente justificables, para
proceder a su aprobacion. Una vez aprobado este plan, las centrales hidroeléctricas deberan
ajustarse al mismo.

e) En el caso de existir desvios en defecto, al final del periodo noviembre - febrero, el CENACE
reducira el monto asignado de energia asegurada en la misma magnitud; este monto
asignado reajustado, sera aplicado para todo el periodo octubre — septiembre.

f) Si el CENACE rechaza el plan de operacion, procedera al calculo de la energia asegurada
como se indica en los literales a), b) y c), asi como a los reajustes correspondientes en
casos de desvios en defecto, tal como se indica en el inciso anterior.

g) Para las plantas hidroeléctricas existentes en las cuales no se tiene informacion de la serie
historica de caudales, la energia asegurada correspondera al menor valor de la produccion
promedio de energia de los meses de noviembre a febrero de toda la estadistica existente.
Para las unidades termoeléctricas, la energia firme correspondera al promedio de la energia
que estara disponible en el periodo noviembre — febrero, considerando la disminucion por
efecto de los mantenimientos declarados por las empresas de generacion y aprobados por
el CENACE, y su tasa de indisponibilidad forzada. Para aquellas unidades termoeléctricas
que no pueden operar en un régimen continuo, sea por caracteristicas técnicas de sus
equipos o por limitaciones en el tiempo de operacién acumulado, su energia firme sera
calculada considerando el nimero maximo de horas de operacion declaradas por la empresa
de generacion.

h) Las unidades termoeléctricas se agregaran con sus energias firmes, en orden de mérito a
sus costos variables de produccion, hasta cubrir la demanda estimada en el PBO para el
periodo noviembre - febrero. Los costos variables de las unidades termoeléctricas
corresponderan a los declarados para el mes de septiembre de cada afo.

i) La cobertura de la demanda del periodo noviembre — febrero con la energia asegurada y
firme, se realizara multiplicando por cuatro (4) cada aporte de las centrales y unidades de
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